
Инструкция по установке регулятора TIS Tronic 260U вместо TIS Tronic 83 
на котлах TIS UNI, TIS HARD PLUS 150 

 
Примечание:  Перед установкой регулятора TIS Tronic 260U с котла должен быть демонтирован 

регулятор TIS Tronic 83 вместе с корпусом автоматики. 
 
Шаг 1. 
Согнуть переходной вкладыш на угол 90°. 

 

Шаг 2. 
Разместить согнутый вкладыш внутри крышки котла. 

 

Шаг .3 
Закрепить вкладыш на крышке, загнув 4 выступа вкладыша вверх на 180°. 

  



Шаг .4 
Установить корпус автоматики на крышке котла. 

 

Шаг .5 
Вкрутив 2 винта, смонтировать панель управления регулятора автоматики на крышке котла.  

 

 
 

 


